
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,998 0,921 0,925 0,869 0,838 0,868 0,903 0,953 1,066 1,123 1,149 1,144 1,147 1,165 1,204 1,166 1,103 1,221 1,289 1,356 1,422 1,490 1,360 1,190 26,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,098 1,022 0,947 0,903 0,907 0,929 0,913 0,996 1,138 1,223 1,171 1,205 1,245 1,243 1,220 1,198 1,207 1,259 1,316 1,407 1,459 1,493 1,356 1,256 28,11

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,136 1,004 0,958 0,944 0,967 0,945 0,949 1,051 1,191 1,239 1,278 1,342 1,302 1,290 1,321 1,333 1,283 1,340 1,493 1,534 1,713 1,690 1,548 1,429 30,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,277 1,114 1,050 1,036 1,006 0,986 0,994 1,097 1,196 1,295 1,395 1,460 1,444 1,403 1,341 1,330 1,378 1,399 1,541 1,757 1,789 1,850 1,680 1,486 32,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,320 1,174 1,106 1,037 1,015 1,005 1,016 1,091 1,199 1,315 1,379 1,387 1,387 1,376 1,402 1,416 1,347 1,418 1,540 1,741 1,807 1,827 1,677 1,493 32,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,268 1,129 1,114 1,014 0,968 1,002 1,009 1,058 1,177 1,277 1,347 1,369 1,457 1,341 1,363 1,275 1,326 1,373 1,520 1,618 1,629 1,602 1,481 1,345 31,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,187 1,031 0,993 0,982 0,955 0,931 0,975 1,079 1,102 1,295 1,329 1,313 1,313 1,286 1,355 1,334 1,302 1,333 1,455 1,497 1,566 1,542 1,442 1,336 29,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


