
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,586 0,559 0,560 0,553 0,556 0,583 0,626 0,650 0,669 0,674 0,701 0,674 0,658 0,633 0,610 0,631 0,683 0,743 0,804 0,799 0,785 0,746 0,665 0,633 15,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,586 0,543 0,534 0,539 0,528 0,542 0,591 0,599 0,643 0,662 0,706 0,696 0,660 0,611 0,544 0,576 0,617 0,684 0,751 0,738 0,720 0,677 0,646 0,609 15,00

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,560 0,542 0,528 0,520 0,513 0,525 0,563 0,582 0,618 0,577 0,581 0,541 0,517 0,543 0,568 0,578 0,606 0,699 0,755 0,773 0,769 0,705 0,659 0,620 14,44

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,578 0,557 0,540 0,530 0,522 0,534 0,578 0,571 0,583 0,567 0,539 0,508 0,506 0,495 0,498 0,537 0,645 0,763 0,833 0,805 0,786 0,704 0,653 0,615 14,45

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,567 0,542 0,536 0,527 0,521 0,539 0,563 0,537 0,554 0,582 0,588 0,592 0,567 0,516 0,497 0,501 0,564 0,638 0,692 0,692 0,691 0,664 0,623 0,571 13,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,546 0,530 0,514 0,520 0,507 0,504 0,531 0,518 0,521 0,481 0,466 0,472 0,466 0,464 0,452 0,504 0,539 0,629 0,687 0,681 0,682 0,668 0,624 0,584 13,09

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,541 0,521 0,513 0,526 0,506 0,510 0,536 0,539 0,555 0,568 0,535 0,512 0,524 0,556 0,549 0,545 0,561 0,651 0,709 0,711 0,688 0,651 0,609 0,574 13,69

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


