
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,556 0,525 0,532 0,524 0,518 0,519 0,558 0,559 0,571 0,537 0,517 0,522 0,508 0,506 0,508 0,553 0,592 0,659 0,715 0,719 0,700 0,662 0,639 0,596 13,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,548 0,533 0,528 0,523 0,508 0,522 0,566 0,557 0,535 0,491 0,506 0,496 0,503 0,557 0,540 0,567 0,627 0,683 0,778 0,765 0,761 0,723 0,662 0,611 14,09

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,558 0,531 0,532 0,522 0,517 0,520 0,568 0,549 0,572 0,543 0,547 0,552 0,569 0,572 0,567 0,563 0,603 0,673 0,759 0,762 0,709 0,690 0,665 0,618 14,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,580 0,529 0,513 0,505 0,501 0,514 0,543 0,536 0,543 0,557 0,627 0,579 0,574 0,611 0,600 0,585 0,615 0,675 0,739 0,739 0,718 0,663 0,629 0,585 14,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,550 0,539 0,526 0,515 0,517 0,526 0,563 0,580 0,584 0,556 0,577 0,525 0,530 0,522 0,545 0,547 0,588 0,696 0,766 0,759 0,756 0,783 0,738 0,682 14,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,616 0,580 0,560 0,551 0,544 0,549 0,593 0,607 0,628 0,651 0,736 0,799 0,765 0,783 0,759 0,769 0,756 0,753 0,784 0,794 0,786 0,557 0,691 0,636 16,25

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,583 0,559 0,543 0,533 0,531 0,538 0,578 0,594 0,606 0,604 0,656 0,662 0,647 0,652 0,652 0,658 0,672 0,724 0,783 0,785 0,779 0,670 0,715 0,659 15,38

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ H/Z 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


