
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,724 0,692 0,665 0,653 0,648 0,655 0,747 0,737 0,777 0,711 0,672 0,654 0,763 0,800 0,818 0,879 0,934 0,965 1,053 1,112 1,111 0,987 0,906 0,843 19,51

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,763 0,723 0,691 0,672 0,672 0,692 0,778 0,741 0,716 0,693 0,690 0,695 0,676 0,682 0,689 0,708 0,725 0,802 0,941 0,979 0,939 0,897 0,838 0,778 18,18

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,735 0,679 0,648 0,631 0,636 0,651 0,723 0,708 0,708 0,657 0,636 0,635 0,623 0,672 0,658 0,702 0,781 0,849 1,018 1,041 1,009 0,968 0,926 0,826 18,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,752 0,727 0,690 0,680 0,672 0,686 0,740 0,724 0,710 0,634 0,662 0,659 0,621 0,605 0,608 0,657 0,726 0,796 0,959 1,039 0,951 0,908 0,833 0,781 17,82

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,736 0,691 0,677 0,660 0,644 0,631 0,680 0,695 0,665 0,628 0,595 0,589 0,564 0,567 0,555 0,577 0,637 0,720 0,837 0,917 0,919 0,819 0,746 0,684 16,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,651 0,617 0,599 0,605 0,604 0,618 0,681 0,655 0,658 0,622 0,604 0,607 0,612 0,597 0,579 0,613 0,654 0,716 0,868 0,949 0,921 0,896 0,792 0,722 16,44

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,668 0,636 0,619 0,603 0,593 0,605 0,676 0,656 0,628 0,597 0,588 0,561 0,561 0,587 0,575 0,593 0,652 0,726 0,871 0,925 0,918 0,857 0,776 0,669 16,14

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ένα εκ των 2 Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμο λόγω συντήρησης.

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


