
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,697 0,657 0,641 0,618 0,615 0,632 0,688 0,690 0,647 0,639 0,632 0,633 0,616 0,601 0,604 0,631 0,694 0,752 0,861 0,920 0,878 0,838 0,798 0,722 16,70

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,660 0,623 0,606 0,594 0,590 0,616 0,679 0,674 0,668 0,608 0,617 0,624 0,718 0,765 0,739 0,694 0,741 0,833 0,931 1,028 0,967 0,910 0,823 0,759 17,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 3 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,706 0,648 0,650 0,631 0,627 0,636 0,723 0,698 0,693 0,720 0,703 0,675 0,644 0,691 0,785 0,843 0,832 0,916 1,000 1,038 0,946 0,917 0,838 0,805 18,36

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,740 0,659 0,683 0,651 0,632 0,627 0,668 0,662 0,704 0,758 0,692 0,623 0,580 0,604 0,672 0,749 0,810 0,797 0,902 1,002 0,961 0,896 0,794 0,728 17,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,688 0,639 0,617 0,629 0,615 0,594 0,651 0,672 0,688 0,679 0,706 0,684 0,630 0,643 0,616 0,613 0,670 0,698 0,774 0,805 0,827 0,765 0,694 0,649 16,25

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,603 0,558 0,576 0,555 0,542 0,558 0,629 0,619 0,647 0,695 0,728 0,702 0,735 0,759 0,713 0,747 0,779 0,812 0,857 0,934 0,878 0,781 0,723 0,666 16,79

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,646 0,598 0,597 0,592 0,578 0,616 0,640 0,645 0,667 0,687 0,717 0,693 0,683 0,701 0,665 0,680 0,724 0,755 0,815 0,870 0,852 0,773 0,708 0,657 16,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάρτιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


