
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,774 0,727 0,687 0,655 0,658 0,682 0,743 0,781 0,838 0,879 0,904 0,815 0,798 0,841 0,849 0,863 0,864 0,899 0,993 1,028 1,084 1,073 0,980 0,900 20,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,770 0,720 0,683 0,670 0,657 0,667 0,728 0,763 0,808 0,832 0,838 0,780 0,780 0,762 0,792 0,777 0,807 0,838 0,908 0,967 1,037 1,044 0,958 0,883 19,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,797 0,723 0,700 0,666 0,658 0,679 0,726 0,762 0,778 0,820 0,851 0,849 0,880 0,825 0,777 0,787 0,813 0,866 0,956 1,021 1,040 1,031 0,940 0,850 19,79

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,787 0,709 0,681 0,658 0,641 0,671 0,737 0,756 0,790 0,784 0,823 0,791 0,798 0,822 0,763 0,788 0,756 0,805 0,849 0,925 0,979 0,994 0,924 0,807 19,04

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,726 0,669 0,647 0,620 0,630 0,637 0,686 0,747 0,782 0,791 0,850 0,800 0,787 0,814 0,845 0,802 0,840 0,838 0,956 0,995 1,063 1,025 0,910 0,832 19,29

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,728 0,672 0,635 0,641 0,643 0,658 0,686 0,731 0,758 0,805 0,894 0,904 0,853 0,832 0,846 0,875 0,902 0,931 0,975 1,061 1,062 1,015 0,928 0,831 19,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,727 0,684 0,654 0,640 0,646 0,660 0,706 0,739 0,770 0,798 0,860 0,852 0,820 0,823 0,845 0,839 0,871 0,885 0,966 1,028 1,062 1,020 0,919 0,832 19,65

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 24 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


