
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,192 1,083 1,017 0,994 0,963 0,976 1,006 1,105 1,174 1,247 1,285 1,356 1,319 1,329 1,350 1,319 1,315 1,354 1,465 1,504 1,611 1,647 1,530 1,405 30,55

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 6 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,233 1,136 1,063 1,032 1,019 1,007 1,020 1,097 1,201 1,268 1,310 1,354 1,357 1,421 1,464 1,431 1,409 1,453 1,582 1,704 1,724 1,706 1,613 1,458 32,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,283 1,189 1,116 1,078 1,071 1,050 1,050 1,160 1,256 1,368 1,413 1,445 1,491 1,505 1,541 1,527 1,529 1,573 1,648 1,766 1,777 1,814 1,707 1,502 33,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,322 1,207 1,136 1,086 1,039 1,049 1,046 1,157 1,241 1,329 1,424 1,420 1,423 1,441 1,509 1,491 1,500 1,541 1,608 1,697 1,757 1,797 1,710 1,565 33,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,397 1,290 1,227 1,153 1,110 1,117 1,098 1,226 1,316 1,394 1,466 1,506 1,537 1,549 1,524 1,486 1,525 1,575 1,645 1,746 1,800 1,812 1,698 1,620 34,82

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,409 1,262 1,184 1,150 1,126 1,131 1,133 1,235 1,311 1,379 1,468 1,516 1,518 1,511 1,533 1,506 1,498 1,543 1,626 1,749 1,768 1,795 1,719 1,566 34,64

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,431 1,302 1,230 1,175 1,141 1,147 1,161 1,255 1,340 1,415 1,497 1,541 1,559 1,561 1,559 1,526 1,542 1,591 1,669 1,782 1,820 1,840 1,743 1,625 35,45

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


