
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,976 0,899 0,890 0,850 0,831 0,851 0,927 0,955 1,072 1,136 1,213 1,188 1,175 1,220 1,270 1,229 1,196 1,175 1,206 1,341 1,333 1,248 1,172 1,035 26,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Σεπτέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,941 0,868 0,842 0,819 0,815 0,836 0,866 0,906 1,035 1,099 1,143 1,135 1,097 1,085 1,091 1,073 1,044 1,100 1,143 1,241 1,242 1,172 1,073 0,970 24,64

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΠέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,873 0,827 0,794 0,748 0,754 0,793 0,815 0,849 0,967 1,006 1,038 1,036 1,014 1,005 1,012 0,984 0,989 1,046 1,121 1,197 1,217 1,133 1,053 0,938 23,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΠαρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,836 0,782 0,771 0,746 0,724 0,730 0,811 0,823 0,917 0,999 1,057 1,043 1,025 1,011 1,013 1,008 1,004 1,031 1,117 1,188 1,174 1,092 1,005 0,927 22,83

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΣάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,846 0,809 0,779 0,752 0,739 0,761 0,798 0,799 0,872 0,921 0,917 0,972 0,935 0,933 0,950 0,888 0,952 0,980 1,008 1,140 1,122 1,012 0,953 0,867 21,70

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,775 0,742 0,714 0,683 0,699 0,711 0,756 0,812 0,867 0,939 0,962 0,996 0,948 0,937 0,948 0,903 0,934 1,003 1,043 1,085 1,114 1,050 0,958 0,854 21,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,808 0,762 0,732 0,723 0,701 0,739 0,795 0,787 0,864 0,888 0,914 0,916 0,916 0,908 0,927 0,877 0,874 0,907 0,969 1,027 1,036 0,957 0,888 0,807 20,72

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


