
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,590 0,566 0,571 0,557 0,565 0,576 0,628 0,666 0,659 0,696 0,731 0,760 0,749 0,746 0,741 0,701 0,703 0,749 0,815 0,829 0,806 0,767 0,716 0,627 16,51

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,582 0,558 0,553 0,545 0,553 0,570 0,639 0,640 0,643 0,683 0,685 0,657 0,653 0,662 0,677 0,690 0,713 0,746 0,795 0,835 0,808 0,796 0,756 0,683 16,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,633 0,591 0,597 0,570 0,553 0,576 0,615 0,625 0,658 0,653 0,629 0,624 0,635 0,625 0,635 0,639 0,660 0,678 0,756 0,821 0,786 0,744 0,714 0,666 15,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,623 0,599 0,572 0,556 0,552 0,572 0,589 0,611 0,658 0,646 0,652 0,625 0,639 0,665 0,686 0,691 0,671 0,727 0,774 0,744 0,725 0,688 0,631 0,581 15,48

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,553 0,548 0,533 0,519 0,525 0,567 0,598 0,614 0,631 0,629 0,648 0,646 0,625 0,672 0,637 0,643 0,669 0,752 0,808 0,794 0,759 0,706 0,668 0,598 15,34

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,572 0,547 0,537 0,547 0,549 0,586 0,596 0,601 0,618 0,600 0,599 0,607 0,617 0,634 0,621 0,614 0,671 0,754 0,787 0,773 0,728 0,688 0,635 0,583 15,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,557 0,542 0,530 0,528 0,531 0,571 0,591 0,601 0,619 0,608 0,617 0,620 0,615 0,647 0,623 0,623 0,663 0,745 0,789 0,776 0,736 0,690 0,645 0,595 15,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


