
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,579 0,580 0,554 0,540 0,536 0,572 0,610 0,604 0,597 0,556 0,569 0,596 0,615 0,605 0,651 0,672 0,729 0,792 0,786 0,776 0,736 0,721 0,694 0,640 15,31

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,590 0,560 0,534 0,533 0,534 0,568 0,614 0,612 0,633 0,648 0,709 0,643 0,589 0,637 0,680 0,695 0,721 0,826 0,818 0,803 0,769 0,724 0,669 0,620 15,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Πέμπτη, 7 Δεκέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,575 0,576 0,544 0,543 0,527 0,570 0,623 0,603 0,622 0,650 0,663 0,749 0,705 0,699 0,688 0,707 0,740 0,885 0,919 0,896 0,847 0,823 0,761 0,714 16,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,680 0,622 0,588 0,582 0,582 0,605 0,656 0,652 0,651 0,715 0,757 0,769 0,852 0,879 0,845 0,869 0,953 1,016 1,023 0,971 0,912 0,862 0,812 0,716 18,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΣάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,668 0,637 0,590 0,574 0,605 0,619 0,651 0,653 0,643 0,661 0,653 0,653 0,607 0,597 0,605 0,654 0,723 0,882 0,943 0,891 0,861 0,817 0,742 0,661 16,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,618 0,616 0,574 0,558 0,562 0,598 0,623 0,662 0,660 0,665 0,669 0,630 0,621 0,678 0,656 0,697 0,773 0,897 0,930 0,908 0,861 0,880 0,819 0,749 16,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,691 0,658 0,634 0,614 0,621 0,657 0,714 0,689 0,643 0,663 0,639 0,629 0,619 0,601 0,625 0,674 0,733 0,859 0,918 0,910 0,865 0,802 0,736 0,678 16,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


