
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,549 0,523 0,509 0,506 0,510 0,518 0,527 0,506 0,520 0,503 0,513 0,509 0,505 0,460 0,486 0,548 0,538 0,615 0,666 0,655 0,624 0,624 0,571 0,554 13,04

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,523 0,513 0,503 0,502 0,481 0,483 0,518 0,495 0,496 0,497 0,501 0,491 0,486 0,497 0,498 0,524 0,554 0,647 0,702 0,681 0,661 0,648 0,599 0,562 13,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,534 0,524 0,514 0,513 0,501 0,518 0,542 0,490 0,471 0,508 0,500 0,470 0,433 0,431 0,462 0,517 0,569 0,624 0,699 0,707 0,686 0,697 0,633 0,587 13,13

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,554 0,549 0,527 0,510 0,522 0,524 0,538 0,551 0,554 0,553 0,523 0,518 0,521 0,546 0,543 0,554 0,588 0,656 0,707 0,711 0,696 0,674 0,619 0,608 13,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΣάββατο, 6 Ιανουάριος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,577 0,575 0,540 0,543 0,531 0,531 0,555 0,536 0,523 0,562 0,598 0,612 0,659 0,610 0,598 0,619 0,652 0,694 0,721 0,701 0,677 0,666 0,647 0,609 14,54

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,565 0,542 0,507 0,523 0,522 0,539 0,591 0,573 0,563 0,555 0,601 0,594 0,575 0,603 0,622 0,627 0,642 0,686 0,754 0,749 0,785 0,776 0,714 0,667 14,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,597 0,572 0,576 0,560 0,531 0,546 0,598 0,602 0,606 0,625 0,596 0,582 0,603 0,620 0,626 0,679 0,708 0,794 0,836 0,857 0,867 0,824 0,748 0,696 15,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1.1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


