
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,695 0,664 0,641 0,622 0,627 0,644 0,678 0,693 0,692 0,656 0,729 0,714 0,760 0,817 0,832 0,782 0,855 0,958 1,101 1,122 1,078 1,019 0,940 0,840 19,16

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,777 0,757 0,711 0,688 0,690 0,713 0,766 0,779 0,838 0,889 0,851 0,872 0,874 0,897 0,936 0,997 1,024 1,060 1,129 1,127 1,084 1,035 0,929 0,826 21,25

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,760 0,742 0,726 0,704 0,696 0,730 0,772 0,779 0,835 0,920 0,961 0,948 0,974 0,966 0,911 0,956 1,026 1,050 1,132 1,120 1,053 1,023 0,932 0,844 21,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,796 0,752 0,717 0,697 0,721 0,727 0,780 0,785 0,813 0,884 0,949 0,957 1,051 1,097 1,123 1,174 1,201 1,216 1,221 1,180 1,133 1,059 0,973 0,905 22,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΣάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,825 0,779 0,733 0,725 0,725 0,748 0,780 0,782 0,770 0,760 0,753 0,774 0,735 0,734 0,757 0,756 0,754 0,864 0,976 1,016 0,975 0,930 0,874 0,794 19,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,702 0,658 0,634 0,625 0,640 0,649 0,697 0,720 0,712 0,707 0,700 0,693 0,681 0,665 0,669 0,696 0,741 0,844 0,998 1,041 1,041 0,952 0,895 0,825 18,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,767 0,707 0,679 0,667 0,670 0,683 0,735 0,729 0,749 0,773 0,770 0,750 0,751 0,730 0,712 0,683 0,725 0,820 0,919 0,982 0,972 0,932 0,835 0,763 18,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Συντήρηση

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


