
Πίνακας Α4

Διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ στην υφιστάμενη υποδομή του Δικτύου στο χώρο της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής (ΔΠΑ)
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Ασπρόπυργος 100 15 23 15 23 0 0

Ελευσίνα 150 17 23 17 23 17 23

Καλλιστήρι 100 17 23 17 23 0 0

Μέγαρα 75 23 23 0 0 25 17

Καλλιθέα Βάρη 150 22 23 22 23 22 23

Λαύριο 100 12 23 12 23 0 0

Μαρκόπουλο 150 17 23 17 23 17 23

Ν. Μάκρη 100 26 23 26 23 0 0

Σπάτα 100 18 23 18 23 0 0

Παλλήνη 150 13 23 13 23 13 23

Περιστέρι Αχαρνές 150 16 23 16 23 16 23

Κάλαμος 50 19 23 0 0 0 0

Οινόφυτα 100 16 23 0 0 16 23

Άγιος Στέφανος 150 14 23 14 23 14 23

Αρχικά περιθώρια ανά μετασχηματιστή

Μ/Σ 1 Μ/Σ 2 Μ/Σ 3

Φιλοθέη-Κηφισιά

Μεσόγεια

Ελευσίνα

Αρχική δυνατότητα υφιστάμενου Δικτύου

(με μηδενική θεώρηση σταθμών ΑΠΕ)

573 559 559 240

Ολικό διαθέσιμο περιθώριο

21

Τρέχουσα δυνατότητα υφιστάμενου Δικτύου

(με θεώρηση των σταθμών ΑΠΕ σε λειτουργία 

ή με προσφορά σύνδεσης)

Πραγματικό διαθέσιμο περιθώριο

72 322 72 30

Τελική δυνατότητα υφιστάμενου Δικτύου με 

θεώρηση όλων των γνωστών αιτημάτων για 

σταθμούς ΑΠΕ

(σε λειτουργία ή με προσφορά σύνδεσης ή υπό 

εξέταση)

Τελικό διαθέσιμο περιθώριο

51 301 51


